/METALTEX

CTHD6-AC
Manual de operagao
1. Informacgdes de seguranca

1. N&o use o produto em locais onde gases corrosivos ou volateis estejam presentes,
pois ocasionalmente pode haver um risco de explosao.

2. Vida util do relé de saida é determinada pela condigdo de chaveamento. De acordo
com uso real, utilize o produto dentro de sua carga nominal e expectativa de vida
elétrica. Se estiver usando o produto além de sua expectativa de vida, seus contatos
podem ser fundidos ou pode haver um risco de incéndio.

3. Nunca desmonte, repare ou modifique o produto e ndo permita que fragmentos de
metal ou pedacgos de fio de arame caia no interior do produto. Isto pode ocasionalmente
provocar um choque elétrico, incéndio ou mau funcionamento do aparelho.

4. Certifique-se que a tensdo de alimentagao e sinal de conexdo esta correta antes de
ligar o aparelho, para que o aparelho néo seja danificado.

5. N&o toque nos terminais de entrada ou repare o produto, enquanto estiver energiza_
do. Isto pode causar choques elétricos.

2. Fungdes frontais

Indicador do reset j [ Indicador das saidas de controle 1 e 2

RST1 RST2 OUT1 OUT2
= = = ]

13456

Mostra valor atual (PV)
F ou itens de ajuste

@ Unidade de tempo (Mostra

A
Defini valor (range) A,.B @
[} __se aunidade de tempo é
Omin, 0.0min, Oh, 0.0h, Oh:0m,

q através do ponto decimal)
Indicador da protregéo @ E3 LIBE @
de teclado acionada . '/' m' !
cecese
MODE I I_I'_l I lJ L‘ t Mostra valor ajustado (SV)

Muda de modo (configuragao @ e outros parametros

ou operagao

Reseta a saida

Sexta tecla da configuragao

@ s 4 2

RESET
@ @ @ @ —— Primeira tecla da configuragéo
Q ‘ ‘ \— Segunda tecla da configuragao

Terceira tecla da configuragéo

Quinta tecla da configuragéao

Quarta tecla da configuragéo

3. Especificagbes

Parametro Temporizador Contador/Tacémetro

100~240VCA (50/60Hz)

Tensao de operacédo

Faixa de tensgo de 85~110% da tensédo de operagédo

operagao
Consumo Aproximadamente 6,2VA-250VCA
Entradas Signal, Reset e Gate CP1, CP2, Reset 1 e Reset 2

< Entradas sem tens&o - NPN ou contato seco / Entrada de tenséo - PNP
(selecionavel)
= Entrada sem tensao
Impedancia ON: 1kQ max. (corrente de fuga: 5~20 mA - 0Q)
Tenséo residual ON: 3V max.
Impedancia OFF: 100kQ min.
= Entrada de tensdo
Tenséo ON: 4.5 a 30 VCC/DC
Tensao OFF: 0 a2 VCC/DC
(Resisténcia: ~ 4.7 kQ)

Tipo de entrada

4. Modos de selegao

Ajuste de parametro

— | Temporizador

Temporizador duplo

Tacémetro

Velocidade de

Transmisséo

] MODO
MODO Verificagdo de
+ paridade
N MODO
Date bit

MODO MODO

MODO

MODO

Comunicagéo on/off

% Modo de selegao: Temporizador/Contator/Tacémetro

Selegédo de Parametro

Parametro Faixa de ajuste Valor padrao

Temporizador/Temporizador duplo/
2 estagios temporizagédo

Fine £ ) EYn | PSE tim

1 estagio de contagem/ 2 estagios
de contagem/ contador totalizador/
contador batch/ contador duplo/
tacémetro

Tk ) 2Cnt ]
Fiinc ECnk | bCak ]

1ent
dlont [ tRLo

% Protegao das teclas

Selecéo de parametro | Parametro

Faixa de ajuste (use a tecla@ para selecionar) Valor padréao

Protegao de teclas P

off/on off

Ajuste do temporizador

ags

Modo d 3s min.
- —,' Modo de definicao Modo de

operagao de fungoes temporizagéo

Temporizador (exceto para o modo Z) Modo
PV/SV Modo de saida

Modo
Modo |Tempo de saida

Modo

Temporizador (Modo Z)

MODO

PV/ON Fungé&o radio
PV/ciclo

Escala de tempo

Modo

®@

Velocidade do
sinal de entrada

Modo

| Modo de entrada - NPN/PNP |
Modo

Nivel de protegao

Ajuste do temporizador duplo

Ajuste do contador

Modo de entrada

.
[l @ MODO MObo
3s min. (@)
— @ Modo de calculo
Modo de EE— Moddo 19 dejlmgao @ 3s min. Y - de contagem dupla
operagdo © luneoes Modo de operagio| $—— |Modo de definicao MODO
. perag — de fungbes
Definir t PV/ON MODo
Moo :
Tempo One-shot - saida
Definir tempo PV/OFF - - 1 estagio de contagem ¢ MODO
l Velocidade de sinal de entrada ‘ "
Valor atual e ’ Tempo One-shot - saida 2
¥ MODO valor ajustado T viooo
l Modo de entrada - NPN/PNP ‘
MODO » ’ Tempo One-shot - saida 1 ‘
2 estagios de contagem MODO ‘ MODO
Valor de atual e MODO Valor de atual e Velocidade de contagem
valor ajustado 1 _,' valor ajustado 2
Selecdo de parametro | Parametro Faixa de ajuste (use a tecla@ para selecionar) Valor padrao MODO
- - Pulso min. do
Intervalo de oFLr -=.=-§/-== .-§/----5/--min:--s/---.-min/ s Contador totalizador e pré-definido sinal de entrada
tempo OFF --—-min/--h:--min/---.-h/----h/-.---s ) Valor atual e MODO . MODO
in. : valor ajustado +— Ajuste do valor :x :
Intervalo de e --.--§/---.-8/----s/--min:--s/---.-min/ s - da totalizagdo Posig&o do ponto decimal
tempo ON ----min/--h--min/----h/----h/-.---s VoDo
A Contador batelada
Modo de temporizagéo &0 up/down u Valor de pré-escala
P P Valor atual e MODO  'alor atual e ajustado P
Modo de inicio valor ajustado — da batelada MODO
ON / OFF ot 7 toffiton toff Modo de entrada -
MODO NPN / PNP
Velocidade do ) Valor atual e ajuste CP1 valor atual MODO
\ FLe 20ms/1ms 20ms J —
sinal de entrada
| da contagem dupla —_» | CP2valor atual »| Nivel de protecdo
Modo de entrada - nod J
NPN / PNP -o npn/pnp npn
Nivel de Protegao £ kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5 kp-1
Selegao de parametro| Parametro Faixa de ajuste (use a tecla@para selecionar) Valor padréo
Ajuste do temporizador 2 estégios Modo de entrada { I'l'I:r.l up/down/ud-a/ud-b/ud-c (Ver nota 1) up
Modo de calculo de rm =
contagem dupla LHI. n add/sub (Ver nota 1) add
Valor absoluto / L=
- valor de previséo Modo de saida lJI.IIHl n/f/c/r/k-1/p/g/alk-2/d/I/h (Ver nota 2) n
Modo de definigao _ Tempo de saida -y - N
Ll PRLLUIS de fundes Intervalo de tempo jLodinriin okun 000.001~999.999 000.500
Modo de operagédo > MODO Py " "
. ° Tempo de saida =y = -
Modo de saida One-shot ﬂl: nE 000.001~999.999 000.500
MODO -
Valor absoluto Velocidade do 17 Tempo de saida | =g = ~
Do - Definir tempo 2 Sinal de e One-shot ntn i hold/000.001~999.99 (Ver nota 3) hold
efinir tempo 1 —
—— MODO Velocidade de r
Modo de entrada - contagem L l'lts 30Hz/5KHz 30hz
NPN / PNP "
L Velocidade do “Cu
Valor de previsao Valor defenido . MOD(_D sinal de entrada L Flt 20ms/1ms 20ms
Definido valor PRLECE para a previsao Nivel de protegéo Posicao do dF
ponto decimal ol -
N 6- r ~
Seleg&o de parametro| Parametro Faixa de ajuste (use a tecla@ para selecionar) Valor padrao Valor de pré-escala P LL 000.001~999.999 001.000
Valor de previséo / i Modo de entrada - - NPN/PNP NPN
valor absoluto 5E t i ofst/abs ofst NPN / PNP L ﬂnd
== --.=-§/--- -8 /----8/--min--s/---.-min/ i 3
Intervalo de tempo i N o Nivel de protecdo kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5 kp-1
P IE Linim ----min/--h--min/--- -h/----h/-.---s s PHFI:
; ot 1 [
Modo de saida Ul.ltn aff-1 a Nota: 1.A Faixa de ajuste varia de acordo com o modo de saida.
Velocidade do sinal -C k 20ms/ms 20ms 2. Afaixa d? ajuste varia dg gcordo com o modo de er]traqa.
de entrada Ly 3. HOLD nao pode ser definido quando o modo de saida é K-2.
Modo de entrada - - d y
NPN / PNP L A0 npn/pnp npn . .
Ajuste do TacOmetro
Nivel de proteczo | HYPE kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5 kp-1

Defenicao de parametro de tempo

Faixa de ajuste Unidade de tempo Valor padrao
0000.00~9999.99 (Tempo de ajuste: -.-s) s 0000.00
Tempo minimo do sinal de entrada: 1/20ms (selecionavel, o . i . . 00000.0 ~ 99999.9 (Tempo de ajuste: -.-s s .
Entrada de reset . mesmo para todas as entradaé) Selegéo de Parametro| Parametro Faixa de ajuste (use a tecla@ para selecionar | Valor padrao (Temp J ) 00000.0
000000 ~ 999999 (Tempo de ajuste: --s) s 000000
--.--8/---.-8/----s/--min:--s/---.-min/ - - TS -
Tempo de espera 250 ms max. (Saida de controle & desligado e nenhuma entrada Escala de tempo £ e -3 0000:00 ~ 9999:59 (Tempo de ajuste: -min-s) min:s 0000:00
do sensor € aceita durante o tempo de espera do sensor) - - - 00000.0 ~ 99999.9 (Tempo de ajuste: -.-min) min 00000.0
Modo de
o L0 ~ j L --mi i
T P temporizagio up/down up 000000 ~ 999999 (Tempo de ajuste: --min) min 000000
: - = 0000:00 ~ 9999:59 (Tempo de ajuste: -h-min) h:min 0000:00
Saida de controle Relé - 2 contatos NA -5A -250VCA resistivo Modo de saida ouk? ala-1/a-2/a-3/b/b-1/d/e/flz a 00000.0 ~ 99999.9 (Tempo de ajuste: --h) h 000000
Fonte de alimentagao 000000 ~ 999999 (Tempo de ajuste: --h) 000000
12VCC (15%) - 800mA . P juste: h
ara sensor n .
P Tempo de saida ot hold/0000.01~9999.99 hold 000.000 ~ 999,999 (Tempo de ajuste: --5) s 000.000
. EEPROM (Regravagdes: 100,000 vezes por min.) que pode Velocidade do ,
Memoria de backup armazenar dados durante (no minimo) 10 anos. sinal de entrada Fie 20ms/1ms 20ms
Modo de entrada -
. Operagéo: -10 a 55 °C ( Sem congelag&o ou condenagao) -~ Lad npn/pnp npn
Temperatura ambiente Armazenamento: -25 a 65 °C (Sem congelagio ou condenagao) NPN-PNP
Nivel de Protega no - - - - - kp1
Umidade do ambiente 25% a 80% vel de Frotegdo £ kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5 P

MODO

iyl ,
3s min. ———
Modo de operagéo 4—, l\ggdfzndg%g:flmgao

Valor medido

MODO

Valor medido
ajuste de OUT1

MODO

Valor medido
ajuste de OUT2

MODO

v
—bl Modo de saida do tacémetro |

MODO

Velocidade contagem

MODO

|Posigéo do ponto decimall
MODO

Valor de pré-escala

MoDO

MODO | Média de processamentol

MODO

Auto-zera tempo

MODO

Tempo de inicializagéo

MODO

Modo de entrada -
NPN / PNP

MODO

Nivel de protegao




Segao de parametro| Parametro | Faixa de ajuste (use a tecla@ para selecionar) | Valor padréo * AjUSte do temporlzador 2 estaglos uP DOWN UP/DOWNA, B, C * Operagao do contador dUp'O
Modo de saida -y - . S - 1 0 0 Resert—— A Reserv—— A
do tacbratro l:ﬂl:" hilo/area/hihi/lolo hilo neser —1 n 0 e } reser " 0 -
START SIGNAL START SIGNAL 999908 999999 — T 999999 RESET 2 A4 RESET 2
Ve'oc|dade de PRESET 2 PRESET 2 4 PRESET 2 DUAL COUNT VALUE
contagem InkS 30Hz/10KHz 30Hz B 1 N s SET VALUE(uSD) SET VALUE(Du)
RESET RESET KA o 1 1 o 1 1 \ o 1 1 1 1 1 / DUAL COUNT VALUE ~ L ° v
ica | |
oo " | dP bl el e e g - SR N R ] kel | .
decimal e FORECAST VALUE (V1) 5 = FORECAST VALUE (SV L A | ) i i ! /
0 : : - 1 o 1 = 1 CP1PRESENT VALUE P CP1PRESENT VALUE
) ri ours our S — /
Valor de pré-escala | PG4 000.001~999.999 001.000 ot 4 ./
N 2 Vi
— Modo A: sinal ON delay Modo F-1:Acumulativo orapresaTALE /! P2 PRESENT VALUE
édia de r o 0
processamento Hlll.l off/2/4/8 off neser —0} reser ] reser —1} ovtie — A7 1,2 _%—
- ' our
Auto-zera tempo HII - 00.01~99.99 99.99 * MOdO de entrada dO Contador e Va|Or presente g prESET 2 PRESET 2 | ereserz Calculo do modo de contagem dupla: ADD Calculo do modo de contagem dupla: SUB
uk = . . . ' PRESET 1 PRESET 1 pRESET 1 Valor de contagem dupla: PV CP1 + PV CP2 Valor de contagem dupla: PV CP1 - PV CP2
Tempo de = o P : T ¢ ° l\v
P ~ ~ (] I H H A
inicializacao Sl:nr 00.01~99.99 00.00 ° el g i % Ajuste do modo de saida do Tacémetro
Modo de entrada - —— 'd 8 ourz ourz ] otz
NPN / PNP Lno NPN/PNP NPN £ ot —f N\
)
: = © Measurement value
Nivel de protegao - - - - - -
proteg: FHPt kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5 kp-1 o . Lower imi)
Present 'g reser —1} reser —1 ReseT OUTY setvalue 11
Value © 999988 939999 } 999999 | |
e a . = rreser2 PreseTz oy Preser 2 —
ouT 1 R
5. Gréficos de seqliéncia ) 2 o s e y
C [ |
. . Nota: Entrada CP2 enquanto CP1 Nota: Entrada CP1 enquanto CP2 8 T O : ’ RN T i
4 em nivel baix 4 em nivel al m m H al 70 n7 mmill ondigao ON para : Condigao ON para OUT2:
* AJ uste do temporlzador estae ) el baixo estae . elalto o o o o | i Valor de medigao < Valor definido para OUT1 | Valor ge medi péo < Valor definido para OUT2
UP: Modo incremental UP: Modo incremental ourz our2 oure
. CP1: Entrada de contagem CP1: Pausa contagem
— —
FONER FOnER = ;; CP2: Pausa contagem CP2: Entrada de contagem
START SIGNAL START SoNAL [ I s OUT2 setvalue VAN
1 [ A
ReseT Reser —————— A oa9000 —1
= I R pReseT 2 PRESET 2 — PRESET 2 OUT1 set value
GONTROL QUTPUT CONTROL QUTPUT —— S amama : ~
SET VALUE SET VALUE - - - - - rrEbiLg i PRESET 1 PRESET 1 PRESET 1 1 I L
w oo w0 — ] A A . . ! . ™
SET VALUE SET VALUE r | | ; ; ;
e o Present Present o H & ourt — ovr i L ourz
Modo de saida A-1: sinal ON delay 2 Value Value |
o oure h oure Condig&o | Valor ajustado para OUT1 < Valor ajusta para OUT2| Valor ajustado para OUT1 > Valor ajusta para OUT2
OUT1 ON Valor ajustado para OUT1 < Valor de medigéo < Valor ajustado para OUT2 < Valor de medigéo <
POWER power —{EE— e 0 Valor ajusta para OUT2 Valor ajustado para OUT1
START SoNAL__| @ L START SioNAL 1 B L L Nota: Entfada CPZ enq_uamo CP1 Nota: Ent':ada C!D1 enquanto CP2 OUT2 ON Valor de medigéo < Valor ajusta para OUT1 Valor de medigéo < Valor ajusta para OUT2
1 o esta em nivel baixo esta em nivel alto UP/DOWNA, B, C Valor de medigao > Valor ajusta para OUT2 Valor de medigao > Valor ajusta para OUT1
oaTe oaTe B
o nim T . : : il :. : | 8S¥VII\EI {\Aogiogecrer?ental gg;Nll\jl Modo d?cremental reser I nd
IR : Entrada de contagem : Pausa contagem
CONTROL OureuT CONTROL ouTPUT - IRARTI ; A CP2: Pausa contagem CP2: Entrada de contagem seonee Upperimiy Weoorim)
w0 A e PRESET 2
bt o | 7 ! DO D DD ! 7 70 T T K2 e O OO O Measurement value / e /
o . B . [ [ Vol (L°WE"”'“‘V" OUT1 set value
Modo de saida A-2: Power on delay 1 Modo de saida A-3: Power ON delay 2 o2 1 " } i % %—M— ! Y 7 T T W essses OUT1 set value M M
i [ oo i out 1
[ [T R N B N A | | o | ourt out1 | [
Prosent L s Prosent | L 11 Present ! ! Ly ! —
Value ’_2"_‘2_&_‘ - Value I, 2l Value }._;;'—‘;&_ out 2 oura [ ouT2
START SIGNAL- START SIGNAL- 1 1 1 1 1 1 il
nly L ’ reser 1 n Condigao ON para OUT1: Valor de medicéo 2 Condigao ON para OUT1: Valor de mredi';éo s o
H Valor definid OUT1 Valor definido para OUT1
A LR UP/DOWN A UP/DOWN B UP /DOWN C © 295998 alor cefinido para
ool Lo s -
controL : u ConTROL ouTPUT : Modo de entrada de comando Modo de entrada individual Modo de entrada quadratura he] Condigao ON para OUT2: Valor de medigéo 2 Condigao ON para OUT2: Valor de medicao <
SET VAL - . SET VAL : bkt % :::::f Valor definido para OUT2 Valor definido para OUT2
o o i v = D
SeT VAL SET VAU . .
% Ajuste do modo de saida do contador 3 v s
o 999999 ~
Modo de saida b: repetir ciclo 1 Operag&o para 1 estagio é 0 mesmo que para OUT2. 3 or 6. Conexdes de entrada
Quando usar modo de contagem 1 estagio e 2 estagios, contador duplo, contador total e pré- =
definido OUT1 e OUT2 trabalha como ON / OFF. [0} out2 % Gate cP1
‘ e Rt 1 > @ et
START SIGNAL. START SIGNAL- uP DOWN UP/DOWNA B.C 18 reser 11 n m% :;s:;;z - (9 Reset 2
0 LT i On - (D signalcp2
. g 999999 Sem tensdo
contRoL ouTh contRoL ouTH hp giiiis ! ; q 0 0 N 0 0 N n n =] Preser 2 na entrada Coletor aberto (conex&o com Entrada de tenséo (Conexao a
et vL il et v ! ; e ! c L PRESET 1 (Entrada sensor de NPN saida de coletor aberto) um sensor de tenséo de saida)
o i = o ‘ ‘ L 090990 o0m00 — L 590999 o - . NPN)
SET VAL o il SET VAL presers PreseTz o o @ swecer e @ Gaece
powN pown N PRESET 1 PRESET 1 PRESET 1 999999 ﬁ‘”% Reset 2 :es-:j
— O e ol [ :iiimng Reset 1 R g tesel
Modo de saida b-1: Repetir cilco 2 ¢ ’ ‘ A/ / out 1 * s (D sgraice I @ sgnaicez
ourt = = outs - . ourt our2 Entrada contato seco Sensor dois fios
POWER = POWER } — [ [ N H H [ [
sTaRT sionaL LA | = sTART swh—!—!—ﬁ:—#—!@!— o reeer i Entrada de tensé&o (Entrada PNP)
N H I ' ' Vi H ‘:1‘
oare— A — oate se00e Sem contato de entrada
RN 153 B I A R reser——— timm 1 fpriliy PRESET 2 <= @cec | (Transistor NPN)
TR R e = o
contRoL. ouwm%_‘i_-‘_ﬁ_ﬁﬂi [ L o neser —0f n n neser —I} B p . 0 H PRESET w TZBE (Ligagao a sensorde
SET VALUE--- i ; ! 099300 —] so0n9s —]| ! s Vv N " NPN coletor aberto de saida
up 0 PRESET 2 PRESET 2 2 PRESET 2 -
i 3 Presert eser 1 N A\ AN e R gy — Sem contato de entrada
o g F : X \‘ : ! 1v1 ! \_/ out 1 e @ en Pt (Transistor PNP)
. N (2] - Reset2 B =
Modo de saida E: intervalo ! [ | | m = = pundO] (Ligacé@o a um sensor
[} L Ly H — ours L mm o (e 0 €
© ourt ot b = o * »—cz:swm de tensao de saida)
P — =] -§ out2 | | out2 | — outz | — . ] . . ]
el B N e € % Operagédo do contador total e pré-definido o @ oo
START SIGNAL H m e START SIGNAL— 1 T ] - (9) Reset2 Entrada contato seco
i o : : : 2 Reset / reset! — * w ! @m% Roselt
GATE ] ] i i [ " eI ‘Signal CP2
o o : s 7
ARl L RESET ! O Total reset / reset2
T i conmoLouTrr g ceser 1) veser 1} ceser 1} )
CONTROL OUTPUT — — on DUSYSLETIE ) ' > 909990 209990 | 99900 Present value
: 4 R %) ON T P & T
" r i T ) ! il c PrEsET2 PRESET 2 —aly erEseT2 0 i A
‘ K o L 8 Esquema de ligagbes
oo C N N X 999999 !
A
Modo de saida F: acumulativo Modo de Z: Ajuste ciclico ON/OFF . b b - b b - . o Total P ‘
; ; ; ; v i T otal Present value 100 a/to 240VCA/VAC
0 outt  oura 20/0HZ
% Ajuste do temporarizador duplo
% Operacédo do contador batelada
Reset1
ot R n qeser 0 e 1 R Reset2 .
m; n | (batch counter reset)
P ot el
Reser
e sl preser 2 eresers — ereserz Present vae /|-~
Bty ourely ! J— ereser 1 ereser 1 0
o o ; R . . ! o Ay / L N L o
-{ ~ I |
. AR A L AT G A S o ° R A L""’;‘J TR A ouT 1 | | ouT 1 H 4 outt o | Batch count set value ——
o F o 1 : atch count valee . rz— Produtos Eletronicos Metaltex Ltda
: ourz our2 ourz
0 . h - .
b Rua José Rafaelli, 221 - 04763-280 - Sao Paulo - SP - Brasil
Modo de toff: Ciclico com inicio OFF Modo de ton: Ciclico com inicio ON (ba@”l“;m) I SIGNAL(CP2) Te.: (11) 5683-5706

www.metaltex.com.br



